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Аннотация 

 

Темой ВКР является «Электроснабжение завода металлоконструкций». 

В работе рассчитаны электрические нагрузки: 

 Цехов металлообработки и производств металлоконструкций; 

 Складов металлоконструкций и хранения оборудования; 

 Сборосварочных цехов; 

 Вспомогательных и административных зданий; 

 Внутрицехового освещения (рабочего и аварийного). 

Рассчитанные нагрузки позволили выбрать соответствующие силовые 

трансформаторы и компенсирующие устройства. 

Далее были выбраны силовые трансформаторы, вычислены токи 

короткого замыкания (ТКЗ). 

Расчеты ТКЗ, термической и электродинамической стойкости позволили 

выбрать электрооборудование КТП. Расчет токов для питания 

электроприемников позволил выбрать кабельные линии. 

Заключительным этапом ВКР является расчет заземления и 

молниезащиты. 
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Введение 

 

Значительную долю потребления электроэнергии в большинстве 

развитых стран составляет металлургическая промышленность. Доля 

потребления металлургических предприятий составляет около 30% от общего 

потребления электрической энергии. 

«Энергоемкость конечной продукции черной металлургии стран СНГ, – 

проката, – на сегодняшний день превышает аналогичный показатель 

продукции развитых стран почти в 1,5 раза. Если принять во внимание, что 

значительная часть этой продукции реализуется через экспорт, а доля 

энергозатрат в себестоимости проката превышает 40%, становится понятным, 

что проблема снижения энергоемкости продукции для отрасли более чем 

актуальна, чем для всей остальной экономики. С другой стороны, черная 

металлургия относится к основным энергозатратным отраслям и является 

крупнейшим источником выбросов вредных веществ, а уровень этих выбросов 

в отрасли превышает почти в два раза аналогичные показатели развитых 

стран. Ввиду прямой связи между использованием топлива и электроэнергии 

в промышленных установках и выбросами вредных веществ в окружающую 

среду, решение проблем энергосбережения и улучшения экологической 

обстановки на предприятиях должно осуществляться в рамках комплексного 

подхода. Это нашло свое отражение в различных правительственных 

программах России, Украины и других стран СНГ по развитию и 

реформированию горно-металлургического комплекса (ГМК) в XXI веке до 

2010-2020 годов» [1]. 

Целью ВКР является проектирование надежной и энергоэффективной 

схемы электроснабжения завода по производству металлоконструкций. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач. 

Задачами данной работы являются: 

 Провести расчет электрических нагрузок цехов металлообработки и 

производств металлоконструкций, складов металлоконструкций и 
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хранения оборудования, сборосварочных цехов, вспомогательных и 

административных зданий; 

 Выполнить расчет внутрицехового освещения (рабочего и 

аварийного); 

 Выбрать соответствующие силовые трансформаторы для 

электроснабжения цехов металлургического предприятия; 

 Рассчитать токи короткого замыкания (ТКЗ); 

 Используя результаты расчетов ТКЗ, термической и 

электродинамической стойкости выбрать электрооборудование КТП; 

 Выбрать кабельные линии; 

 Рассчитать заземление и молниезащиту в соответствии с 

требованиями правил нормативных документов. 
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1 Анализ исходных данных по электроснабжению предприятия 

 

Потребителями электрической энергии завода металлоконструкций 

являются: 

 Цех производства кислорода; 

 Хранилище химических реагентов; 

 Компрессорная станция; 

 Цех покраски и нанесения покрытия; 

 Сборосварочные цеха; 

 Цех заготовок; 

 Гаражное отделение; 

 Кузнечнопрессовый цех; 

 Теплица; 

 Тепловой пункт; 

 Административное здание и заводоуправление. 

Завод имеет длину 575 м и ширину 430 м. 

На предприятии производятся металлоконструкции для различных 

областей промышленности: фермы, арки, мачты, эстакады, арматура для 

возведения зданий, ограждения, трубы, балки. 

 

Выводы по разделу 

Для производства данного типа металлоконструкций необходимо такое 

технологическое оборудование как металлообрабатывающие станки, 

сварочные установки и агрегаты, печи, транспортировочное оборудование. 

Также на территории промышленного предприятия используются установки и 

агрегаты для эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций (насосы, 

вентиляционные установки). 
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2 Расчет электрических нагрузок 

 

Рассчитаем электрические нагрузки завода металлоконструкций 

методом расчетных коэффициентов. 

««Все ЭП группируются по характерным категориям с одинаковыми КИ 

и tgj. В каждой строке указываются ЭП одинаковой мощности» [17]. 

«При наличии в справочных материалах интервальных значений kИ 

следует для расчета принимать наибольшее значение. Значения kИ должны 

быть определены из условия, что вероятность превышения фактической 

средней мощности над расчетной для характерной категории ЭП должна быть 

не более 0,05» [6],[17]. 

«Для группы, состоящей из ЭП различных категорий (т. е. с разными kи), 

средневзвешенный коэффициент использования определяется по формуле: 

 

 𝐾И =
∑𝐾И∙𝑃Н

∑𝑃Н
 (1) 

где n – число характерных категорий ЭП, входящих в данную группу» 

[17]. 

 

Эффективное число электроприемников: 

 

 𝑛Э =
(∑𝑃Н)

2

∑𝑛𝑝Н
2  (2) 

 

Найденное эффективное число электроприемников округлим до 

ближайшего меньшего целого числа [25]. 

Далее определяем коэффициент расчетной нагрузки (таблица 1). 

«В зависимости от средневзвешенного коэффициента использования и 

эффективного числа электроприемников определяется коэффициент 

расчетной нагрузки Кр» [17]. Коэффициент расчетной мощности позволяет 

найти активную расчетную мощность. 
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Таблица 1 – Расчет нагрузок цехов завода металлоконструкций 

 

№ по 

ГПП 
Наименование ЭП n 

Активная мощность 
КИ соsφ tgφ 

Расчетные 

величины nЭ KР 
Расчетная мощность Расчетный 

ток IР 
Pmin Рmах РН КИ·РН КИ·РН·tgφ РР, QР SР 

кВт кВт кВт – – – кВт квар – – кВт квар кВА А 

1 

Компрессор 10 10 29 148 0,31 0,54 1,56 45,88 71,57 – – – – – – 

Генератор азота 9 2 10 36 0,61 0,86 0,59 21,96 12,96 – – – – – – 

Азотный ресивер 8 2 8 28 0,59 0,88 0,54 16,52 8,92 – – – – – – 

Цех по 

производству 

кислорода 

27 – – 212 0,40 0,67 1,11 84,36 93,45 22 1 84,36 93,45 125,89 191 

2 

Хранилище 

химических 

реагентов 

21 2 8 74 0,69 0,79 0,78 51,06 39,83 21 1 51,06 39,83 64,76 98 

3 

Циркуляционный 

насос 
11 2 28 94 0,11 0,5 1,73 10,34 17,89 – – – – – – 

Компрессор 33 4 40 429 0,64 0,81 0,72 274,56 197,68 – – – – – – 

Насосная станция 44 – – 523 0,54 0,80 0,76 284,9 215,57 18 1 284,9 215,57 357,27 543 

4 

Подъемник 20 6 85 515 0,16 0,52 1,64 67,5 114,75 – – – – – – 

Отрезной станок 27 7 14 236 0,81 0,73 0,94 100 90 – – – – – – 

Склад 

металлоконструкций 
47 – – 751 0,22 0,63 1,22 167,5 204,75 33 1 167,5 204,75 264,54 402 
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Продолжение таблицы 1 

 

№ по 

ГПП 
Наименование ЭП n 

Активная мощность 
КИ соsφ tgφ 

Расчетные 

величины nЭ KР 
Расчетная мощность Расчетный 

ток IР 
Pmin Рmах РН КИ·РН КИ·РН·tgφ РР QР SР 

кВт кВт кВт – – – кВт квар – – кВт квар кВА А 

5 

Кран мостовой 11 4 17 80 0,19 0,62 1,27 15,2 19,3 – – – – – – 

Оборудование 

транспортировки 
32 4 11 184 0,61 0,77 0,83 112,24 93,16 – – – – – – 

Склад 

оборудования и 

транспорта 

43 – – 264 0,48 0,75 0,88 127,44 112,46 10 1 127,44 112,46 169,97 258 

6 

Насос 7 4 27 68 0,31 0,5 1,73 21,08 36,47 – – – – – – 

Компрессорный 

агрегат 
25 12 100 850 0,71 0,73 0,94 603,5 567,29 – – – – – – 

Компрессорная 32 – – 918 0,68 0,72 0,97 624,58 603,76 38 1 624,58 603,76 868,69 1320 

7 

Поршневой насос 29 6 112 943 0,16 0,51 1,69 150,88 254,99 – – – – – – 

Осушитель 64 6 48 1056 0,64 0,79 0,78 675,84 527,16 – – – – – – 

Цех покраски и 

нанесения 

покрытия 

93 – – 1999 0,41 0,73 0,95 826,72 782,15 42 1 826,72 782,15 1138,08 1729 
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Продолжение таблицы 1 

 

№ 

по 

ГП

П 

Наименование 

ЭП 
n 

Активная 

мощность 
КИ соsφ tgφ 

Расчетные 

величины 
nЭ KР 

Расчетная мощность Расчет

ный 

ток IР Pmin Рmах РН КИ·РН 
КИ·РН·t

gφ 
РР QР SР 

кВт кВт кВт – – – кВт квар – – кВт квар кВА А 

8 

Сварочная 

установка 
98 6 180 4851 0,41 0,69 1,05 1988,91 2088,36 – – – – – – 

Отрезной 

станок 
58 8 70 1363 0,81 0,81 0,72 1104,03 794,9 – – – – – – 

Цех 

производства 

опор ЛЭП 

156 – – 6214 0,50 0,73 0,93 3092,94 2883,26 69 1 3092,94 2883,26 4228,41 6424 

9 

Оборудование 

дуговой сварки 
90 6 115 2993 0,21 0,48 1,83 628,53 1150,21 – – – – – – 

Шлифовальны

й станок 
150 8 26 1875 0,72 0,79 0,78 1350 1053 – – – – – – 

Цех сборки и 

сварки №1 
240 – – 4868 0,41 0,67 1,11 1978,53 2203,21 43 1 1978,53 2203,21 2961,2 4499 

10 

Сверлильный 

станок 
98 3 121 3185 0,22 0,54 1,56 700,7 1093,09 – – – – – – 

Установки 

контактной 

сварки 

142 5 52 2379 0,68 0,81 0,72 1617,72 1164,76 – – – – – – 

Цех сборки и 

сварки №2 
240 – – 5564 0,42 0,72 0,97 2318,42 2257,85 47 1 2318,42 2257,85 3236,19 4917 
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Продолжение таблицы 1 

 

№ 

по 

ГП

П 

Наименование 

ЭП 
n 

Активная 

мощность 
КИ 

соs

φ 
tgφ 

Расчетные 

величины 
nЭ KР 

Расчетная мощность Расче

тный 

ток IР Pmin Рmах РН КИ·РН 
КИ·РН·t

gφ 
РР QР SР 

кВт кВт кВт – – – кВт квар – – кВт квар кВА А 

11 

Гильотина 30 4 80 690 0,31 0,63 1,23 213,9 263,1 – – – – – – 

Ленточная пила 60 3 50 885 0,76 0,79 0,78 672,6 524,63 – – – – – – 

Гибочный 

пресс 
70 5 100 2013 0,74 0,77 0,83 1489,62 1236,38 – – – – – – 

Цех заготовок 160 – – 3588 0,66 0,76 0,85 2376,12 2024,11 59 1 2376,12 2024,11 3121,4 4742 

12 

Винтовой 

подъемник 
14 4 32 154 0,21 0,62 1,27 32,34 41,07 – – – – – – 

Привод 

автоматических 

ворот 

6 1 2 8 0,66 0,81 0,72 5,28 3,8 – – – – – – 

Гаражное 

отделение 
20 – – 162 0,23 0,64 1,19 37,62 44,87 11 1,16 43,64 52,05 67,92 103 

13 
Кузнечнопресс

овый цех 
35 5 62 674 0,51 0,51 1,69 343,74 580,92 35 1 343,74 580,92 675 1026 

14 Теплица 14 2 8 49 0,72 0,79 0,78 35,28 27,52 14 1 35,28 27,52 44,74 68 

15 

Циркуляционн

ый насос 
6 2 8 21 0,72 0,48 1,83 15,12 27,67 – – – – – – 

Калорифер 20 4 9 105 0,59 0,73 0,94 61,95 58,23 – – – – – – 

Тепловой 

пункт 
26 – – 126 0,61 0,67 1,11 77,07 85,9 7 1 77,07 85,90 115,41 175 
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Продолжение таблицы 1 

 

№ 

по 

ГПП 

Наименование ЭП n 

Активная 

мощность КИ соsφ tgφ 

Расчетные 

величины nЭ KР 
Расчетная мощность Расчетный 

ток IР 
Pmin Рmах РН КИ·РН КИ·РН·tgφ РР QР SР 

кВт кВт кВт – – – кВт квар – – кВт квар кВА А 

16 

Вентиляция 18 2 12 81 0,31 0,48 1,83 25,11 45,95 – – – – – – 

Кондиционирование 26 3 11 130 0,58 0,85 0,62 75,4 46,75 – – – – – – 

Заводоуправление 44 – – 211 0,48 0,74 0,92 100,51 92,7 9 1 100,51 92,70 136,73 208 

17 

Кран-балка 16 4 24 144 0,21 0,62 1,27 30,24 38,4 – – – – – – 

Транспортировочная 

лента 
8 3 10 38 0,66 0,81 0,72 25,08 18,06 – – – – – – 

Склад цеха по 

ремонту 

оборудования 

24 – – 182 0,30 0,70 1,02 55,32 56,46 12 1 55,32 56,46 79,04 120 

  ИТОГО 1266 1 372 26379       12582 12309 – – 12588 12316 17655 26824 
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«Расчетная активная мощность: 

 

 𝑃Р = 𝐾Р∑𝐾И𝑃Н, (3) 

где КР – коэффициент расчетной мощности; 

КИ – коэффициент использования; 

PН – номинальная мощность, кВт» [17]. 

 

«По полученному для каждой группы электроприемников значению Pр 

определяется реактивная нагрузка: 

 

 𝑄Р = 𝑃Р ∙ 𝑡𝑔𝜑, (4) 

где tgφ – коэффициент реактивной мощности группы 

электроприемников» [17]. 

 

Для питающих сетей до 1000 В при nЭ≤10, значение расчетной 

реактивной мощности увеличивается на 10% (п.3.2.8.1) [17]. 

Полная нагрузка: 

 

 𝑆Р = √𝑃Р
2 + 𝑄Р

2 (5) 

 

Расчетный ток: 

 

 𝐼Р =
𝑆Р

√3𝑈Н
 (6) 

 

Выводы по разделу 

Суммарная расчетная полная мощность равна 17655 кВА. Коэффициент 

мощности составляет 0,71. 
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3 Расчет освещения 

 

При проведении расчета освещения завода необходимо учитывать 

нагрузку исскуственного внутрицехового освещения металлургического 

завода, а также наружное освещение территории завода. 

Электрическую нагрузку искусственного освещения завода 

металлоконструкций по методу удельной мощности освещения: 

 

 𝑃0 = 𝐹 ∙ 𝑆 ∙ 𝐾СО ∙ 10
−3, (7) 

где F – площадь освещения, м2; 

S – удельная плотность нагрузки на освещение, Вт/м2; 

КСО – коэффициент спроса освещения. 

 

Минимальная освещенность цехов завода металлоконструкций 

составляет 200 лк [6]. Данной освешенности соответствует значение удельной 

мощности 10 Вт/м2 [18]. Значения удельной мощности цехов завода 

металлоконструкций занесем в таблицу 2. 

Коэффициент мощности внутрицеховых светодиодных светильников 

составляет 0,92 [9]. Внешний вид и кривая силы света (КСС) данных 

светильников представлены на рисунке 1 и 2 соответственно [4]. 

 



15 

Таблица 2 – Расчет нагрузки внутреннего искусственного освещения цехов завода 

 

Поз. 

по 

плану 

Потребитель 
F S КСО cosφ tgφ Р0 Q0 S0 Рр Qр Sр P Q S 

м2 Вт/м2 – – – кВт квар кВА кВт квар кВА кВт квар кВА 

1 

Цех по 

производству 

кислорода 

1225 12 0,8 0,92 0,43 11,76 5,06 12,8 84,36 93,45 125,89 96,12 98,51 138,69 

2 

Хранилище 

химических 

реагентов 

820 9 0,57 0,92 0,43 4,21 1,81 4,58 51,06 39,83 64,76 55,27 41,64 69,34 

3 Насосная станция 778 12 0,83 0,92 0,43 7,75 3,33 8,44 284,9 215,57 357,27 292,65 218,9 365,71 

4 
Склад 

металлоконструкций 
7120 9 0,58 0,92 0,43 37,17 15,98 40,46 167,5 204,75 264,54 204,67 220,73 305 

5 
Склад оборудования 

и транспорта 
1289 9 0,57 0,92 0,43 6,61 2,84 7,19 127,44 112,46 169,97 134,05 115,3 177,16 

6 Компрессорная 1065 12 0,82 0,92 0,43 10,48 4,51 11,41 624,58 603,76 868,69 635,06 608,27 880,1 

7 
Цех покраски и 

нанесения покрытия 
6393 14 0,92 0,92 0,43 82,34 35,41 89,63 826,72 782,15 1138,08 909,06 817,56 1227,71 

8 
Цех производства 

опор ЛЭП 
10751 14 0,93 0,92 0,43 139,98 60,19 152,37 3092,94 2883,26 4228,41 3232,92 2943,45 4380,78 
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Продолжение таблицы 2 

 

Поз. 

по 

план

у 

Потребитель 

F S 
КС

О 

cos

φ 
tgφ Р0 Q0 S0 Рр Qр Sр P Q S 

м2 
Вт/м

2 
– – – кВт квар кВА кВт квар кВА кВт квар кВА 

9 
Цех сборки и 

сварки №1 
9965 16 

0,9

1 

0,9

2 

0,4

3 

145,0

9 
62,39 157,94 1978,53 2203,21 2961,2 

2123,6

2 
2265,6 3119,14 

10 
Цех сборки и 

сварки №2 

1836

9 
16 

0,9

4 

0,9

2 

0,4

3 

276,2

7 
118,8 300,73 2318,42 2257,85 

3236,1

9 

2594,6

9 

2376,6

5 
3536,92 

11 Цех заготовок 9871 14 
0,9

2 

0,9

2 

0,4

3 

127,1

4 
54,67 138,4 2376,12 2024,11 

3121,3

7 

2503,2

6 

2078,7

8 
3259,77 

12 
Гаражное 

отделение 
1611 9 

0,9

4 

0,9

2 

0,4

3 
13,63 5,86 14,84 43,64 52,05 67,92 57,27 57,91 82,76 

13 
Кузнечнопрессов

ый цех 
3845 14 

0,9

3 

0,9

2 

0,4

3 
50,06 21,53 54,49 343,74 580,92 675 393,8 602,45 729,49 

14 Теплица 3193 14 
0,9

1 

0,9

2 

0,4

3 
40,68 17,49 44,28 35,28 27,52 44,74 75,96 45,01 89,02 

15 Тепловой пункт 729 14 
0,8

9 

0,9

2 

0,4

3 
9,08 3,9 9,88 77,07 85,9 115,41 86,15 89,8 125,29 

16 
Заводоуправлени

е 
1744 18 

0,7

9 

0,9

2 

0,4

3 
24,8 10,66 26,99 100,51 92,7 136,73 125,31 103,36 163,72 

17 

Склад цеха по 

ремонту 

оборудования 

1149 9 
0,5

8 

0,9

2 

0,4

3 
6 2,58 6,53 55,32 56,46 79,04 61,32 59,04 85,57 

– ИТОГО 
7991

7 
– – 

0,9

2 

0,4

3 

993,0

5 

427,0

1 

1080,9

6 

12588,1

3 

12315,9

5 

17655,

2 

13581,

2 
12743 

18736,1

7 
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 Иллюминатор-LED120 ГСП70-400 

 

Рисунок 1 – Конструкция внутрицеховых светильников 

 

   

 Иллюминатор-LED120 ГСП70-400 

 

Рисунок 2 – КСС светильников 

 

Выводы по разделу 

Завод металлоконструкций имеет нагрузку освещения 1081 кВА. С 

учетом нагрузки оборудования полная мощность составляет 18736,2 кВА.
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4 Выбор и расчет числа и мощности трансформаторов подстанций 

предприятия 

 

Электроснабжение осуществляется от внешних сетей напряжением 110 

кВ. 

«Напряжение сети 380/220В при глухо-заземленной нейтрали 

трансформатора. Тип системы заземления TN-C-S» [7]. 

Расчет мощности трансформаторов завода металлоконструкций будем 

проводить по методу удельной плотности нагрузок. 

Удельная мощность: 

 

 𝜎 =
𝑆

𝐹П
 (8) 

𝜎 =
𝑆

𝐹П
=

18736

575∙430
= 0,076 кВА/м2 

где S – полная расчетная мощность цехов, кВА; 

FП – площадь предприятия, м2. 

 

Рекомендуемая мощность трансформаторов 1000 кВА [14]. 

Коэффициент загрузки принимаем равным 0,7. 

Для компенсации реактивной мощности установим конденсаторные 

батареи. 

 

«Количество КТП определим по следующей формуле: 

 

 𝑁 =
𝑆

𝑘З𝑆нт
 (9) 

где Sнт – номинальная мощность трансформаторов, кВА; 

kз – коэффициент загрузки трансформаторов» [21]. 

 

Для электроснабжения цехов завода металлоконструкций установим 9 

КТП с двумя трансформаторами ТМГ 1000 10/0,4. 
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Рассчитаем мощность батарей конденсаторов [24]. 

«Наибольшая реактивная мощность Q1, которая может быть передана в 

сеть напряжением до 1 кВ из сети 6-10 кВ без увеличения числа 

трансформаторов» [12]: 

 

 𝑄 = √(1,1 ∙ 𝑁 ∙ 𝑘З ∙ 𝑆нт)
2 − (𝑃р + 𝑃0)

2 (10) 

𝑄 = √(1,1 ∙ 18 ∙ 0,7 ∙ 1000)2 − (12588 + 993,05)2 = 2766 квар 

 

Мощность конденсаторной батареи: 

 

 𝑄НБКΣ = ∑𝑄рН − 𝑄 (11) 

𝑄НБКΣ = 12743 − 2766 = 9977 квар 

 𝑄НБК =
𝑄НБКΣ

𝑁
 (12) 

𝑄НБК =
9977

18
= 554 квар. 

 

Примем к установке на подстанциях завода металлоконструкций по 

одной УКМ-0,4-550-50 [11]. Суммарная мощность составляет 9900 квар. 

Для снижения величины потерь электроэнергии, определим центры 

электрических нагрузок (ЦЭН) завода металлоконструкций [23]. 

«ЦЭН завода металлоконструкций: 

 

 𝑥ц =
∑𝑆𝑖𝑥𝑖

𝑆𝑖
, 𝑦ц =

∑𝑆𝑖𝑦𝑖

𝑆𝑖
 (13) 

где S – нагрузка i-го потребителя, кВА; 

xi, yi – координаты ЦЭН i-го потребителя» [21]. 
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«Радиус окружностей картограммы электрических нагрузок: 

 

 𝑟𝑖 = √𝑆/𝜋 ∙ 𝑚, (14) 

где S – расчетная нагрузка i-го потребителя, кВА; 

m – масштаб для определения площади окружности (примем равным 

0,7)» [21]. 

 

Коэффициенты загрузки трансформаторов вычисляется с учетом 

компенсации. Результаты расчетов представлены в таблице 3. 

Синхронные и асинхронные двигатели подключены к шинам ГПП 

(рисунок 3). 

Схема питания КТП определяется исходя из конфигурации их 

расположения по заводу металлоконструкций [12]. 

 

Таблица 3 – Расчет ЦЭН для ГПП завода 

 

Потребитель 
X Y S 

м м кВА 

ГПП 242,05 262,22 34381,60 

ТП-1 250,65 481,88 1417,89 

ТП-2 и ТП-3 421 386 3233,03 

ТП-4 и ТП-5 181 325,01 3032,83 

ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9 323,29 188,9 5897,85 

СД1 и СД2 291 456 1300 

СД3 и СД4 291 456 2200 

СД5…СД10 181 196 15000 

АД1…АД5 181 195 2300 
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Таблица 4 – Расчет ЦЭН завода металлоконструкций 

 

Потребитель 
P Q QКУ S X Y kЗ ri 

кВт квар квар кВА м м – м 

ТП-1 1417,82 1303,35 2x300 1417,892 250,65 481,88 0,7089 – 

Цех по производству кислорода 96,12 98,51 – 138,69 191 571 – 7,94 

Хранилище химических 

реагентов 
55,27 41,64 – 69,34 121 511 – 5,62 

Насосная станция 292,65 218,9 – 365,71 246 531 – 12,9 

Склад металлоконструкций 204,67 220,73 – 305 141 451 – 11,78 

Склад оборудования и 

транспорта 
134,05 115,3 – 177,16 346 481 – 8,98 

Компрессорная 635,06 608,27 – 880,1 291 456 – 20,01 

ТП-2 и ТП-3 3232,92 2943,45 4x300 3233,035 421 386 0,8083 – 

Цех производства опор ЛЭП 3232,92 2943,45 – 4380,78 421 386 – 44,63 

ТП-4 и ТП-5 3032,68 3083,16 4х300 3032,826 181 325,01 0,7582 – 

Цех покраски и нанесения 

покрытия 
909,06 817,56 – 1227,71 181 386 – 23,63 

Цех сборки и сварки №1 2123,62 2265,6 – 3119,14 181 301 – 37,66 
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Продолжение таблицы 4 

 

Потребитель 
P Q QКУ S X Y kЗ ri 

кВт квар квар кВА м м – м 

ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9 5897,76 5413 8x300 5897,846 323,29 188,9 0,7372 – 

Цех сборки и сварки №2 2594,69 2376,65 – 3536,92 436 221 – 40,1 

Цех заготовок 2503,26 2078,78 – 3259,77 181 196 – 38,5 

Гаражное отделение 57,27 57,91 – 82,76 531 111 – 6,13 

Кузнечнопрессовый цех 393,8 602,45 – 729,49 416 111 – 18,21 

Теплица 75,96 45,01 – 89,02 161 26 – 6,36 

Тепловой пункт 86,15 89,8 – 125,29 231 26 – 7,55 

Заводоуправление 125,31 103,36 – 163,72 311 31 – 8,63 

Склад цеха по ремонту 

оборудования 
61,32 59,04 – 85,57 421 41 – 6,24 
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«Выбор схем (магистральные или радиальные) и конструктивного 

выполнения (воздушные или кабельные) линий 110 кВ и выше определяется 

технико-экономическими сопоставлениями с учетом особенностей данного 

предприятия, электрической нагрузки, взаимного расположения районных 

подстанций в ГПП, ожидаемой перспективы развития существующей схемы 

электроснабжения, степени загрязненности атмосферы, возможности 

прокладки линий к ГПП» [13]. 

Сравним 2 варианта схем питания: 

‒ с глухим присоединением ТП к шинам ГПП; 

‒ магистральную схему. 

Выводы по разделу 

Электроснабжение цехов завода металлоконструкций осуществляется 

от 9 двухтрансформаторных КТП. В каждой КТП установлены масляные 

трансформаторы ТМГ1000 10/0,4. 

Компенсация реактивной мощности осуществляется с использованием 

УКМ-0,4-550-50. 

Затем рассчитаны ЦЭН цехов завода металлоконструкций. Места 

расположения КТП определены с учетом компенсации реактивной мощности. 

С использованием расчетных данных ЦЭН КТП, был определен ЦЭН ГПП, 

расположенной на территории завода металлоконструкций. 

Сравнение радиальной и магистральной схем питания будет проведено 

в последующем разделе ВКР, путем определения затрат на строительство 

сетей, а также их эксплуатацию.  
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5 Выбор схемы электроснабжения предприятия 

 

Кабели на территории завода металлоконструкций прокладываются 

исходя из мест установки КТП. 

«Расчет токов, возникающих в нормальном и аварийном режимах: 

 

 𝐼 =
𝑆

√3𝑈∙𝑛
 (15) 

где n – количество кабельных линий, участвующих в электроснабжении 

потребителя» [14]. Принимаем по кабели марки АПвБбШп. 

 

Рассчитаем сечение кабельных линий: 

 𝐹 =
𝐼

𝑗
 (16) 

«где I – расчетный ток в час максимума энергосистемы, А;  

jэк – нормированное значение экономической плотности тока, 

А/мм², для заданных условий работы, выбираемое по табл. 1.3.36» 

[14]. 

 

Для выбранной марки кабеля j = 1,6 А/мм2, поскольку принимаем, что 

число часов использования максимума нагрузки более 5000 часов. 

«Длительно допустимый ток: 

 

 𝐼доп = 𝐼доп.справ ∙ 𝑘п ∙ 𝑘𝑡 ∙ 𝑘ж (17) 

где Iдоп.справ – допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми 

жилами с пластмассовой изоляцией, прокладываемых в земле, 

принимаемый по таблице 1.3.7; 

kп – коэффициент прокладки, определяемый по числу кабелей, 

проложенных в траншее, согласно таблицы 1.3.26. Для двух кабелей 

принимаем kп = 0,9. 
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kt – коэффициент поправки на температуру среды, согласно таблицы 

1.3.3 ПУЭ. Принимаем равным kt = 1,06; 

kж – коэффициент поправки на количество жил. Для четырехжильного 

кабеля принимаем kж = 0,92» [14]. 

 

При послеаварийном режиме отключен один из кабелей. Поэтому 

коэффициент прокладки меняет свое значение kп = 1. 

Результаты расчетов допустимых токов радиальной и магистральной 

схем приведены в таблицах 5 и 6 соответственно. 

Проведем расчет потерь напряжений. «Для сетей 10 кВ допустимые 

потери напряжений составляют не более 5%» [22]. 

«Потери напряжения в кабельных линиях определим по следующему 

выражению: 

 

 ∆𝑈 =
(𝑃∙𝑟0+𝑄∙𝑥0)

𝑈ном
𝑙 (18) 

где r0, x0 – активное и индуктивное сопротивление кабеля, Ом/км; 

l – длина кабеля, км; 

P, Q – активная и реактивная мощность проходящая через кабель» 

[16]. 

 

Результаты расчетов потерь радиальной и магистральной схем 

приведены в таблицах 7 и 8 соответственно, а экономические расчеты схем – 

в таблицах 9 и 10. 
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Таблица 5 – Расчет допустимых токов радиальной схемы 

 

КТП n 
P Q S Iраб Iпав Fрасч F Iдоп.справ Iдоп.раб Iдоп.пав 

кВт квар кВА А А мм2 мм2 А А А 

1 2 1417,82 14,26 1417,89 40,93 81,86 25,58 35 145 127,26 141,40 

2 2 1616,46 1478,13 2190,39 63,23 126,46 39,52 50 157 137,80 153,11 

3 2 1616,46 1478,13 2190,39 63,23 126,46 39,52 50 157 137,80 153,11 

4 2 1516,34 14,86 1516,41 43,78 87,55 27,36 35 145 127,26 141,40 

5 2 1516,34 14,86 1516,41 43,78 87,55 27,36 35 145 127,26 141,40 

6 2 1474,44 7,96 1474,46 42,56 85,13 26,60 35 145 127,26 141,40 

7 2 1474,44 7,96 1474,46 42,56 85,13 26,60 35 145 127,26 141,40 

8 2 1474,44 7,96 1474,46 42,56 85,13 26,60 35 145 127,26 141,40 

9 2 1474,44 7,96 1474,46 42,56 85,13 26,60 35 145 127,26 141,40 
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Таблица 6 – Расчет допустимых токов магистральной схемы 

 

КТП n 
P Q S Iраб Iпав Fрасч F Iдоп.справ Iдоп.раб Iдоп.пав 

кВт квар кВА А А мм2 мм2 А А А 

0-1 2 5600,05 2481,90 6125,39 176,82 353,65 110,52 185 390 342,30 380,33 

1-2 2 4296,70 1923,25 4707,50 135,89 271,79 84,93 120 300 263,30 292,56 

2-3 2 2824,98 1254,46 3090,98 89,23 178,46 55,77 70 215 188,70 209,67 

0-4 2 7142,91 2138,67 7456,21 215,24 430,48 134,53 300 465 408,12 453,47 

4-5 2 5601,33 1976,43 5939,80 171,47 342,93 107,17 240 405 355,46 394,96 

5-6 2 4059,75 1756,35 4423,38 127,69 255,38 79,81 95 260 228,20 253,55 

6-7 2 2706,50 1170,90 2948,92 85,13 170,26 53,21 70 215 188,70 209,67 

7-8 2 1353,25 585,45 1474,46 42,56 85,13 26,60 35 145 127,26 141,40 

3-9 2 1353,25 585,45 1474,46 42,56 85,13 26,60 35 145 127,26 141,40 
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Таблица 7 – Расчет потерь напряжения радиальной схемы 

 

КТП n 
P Q S F r x L dUраб dUпав 

кВт квар кВА мм2 Ом/км Ом/км м % % 

1 2 1417,82 14,26 1417,89 35 0,893 0,087 302 1,91 3,83 

2 2 1616,46 1478,13 2190,39 50 0,64 0,084 151 0,87 1,75 

3 2 1616,46 1478,13 2190,39 50 0,64 0,084 172 1,00 1,99 

4 2 1516,34 14,86 1516,41 35 0,893 0,087 251 1,70 3,40 

5 2 1516,34 14,86 1516,41 35 0,893 0,087 152 1,03 2,06 

6 2 1474,44 7,96 1474,46 35 0,893 0,087 152 1,00 2,00 

7 2 1474,44 7,96 1474,46 35 0,893 0,087 74 0,49 0,97 

8 2 1474,44 7,96 1474,46 35 0,893 0,087 74 0,49 0,97 

9 2 1474,44 7,96 1474,46 35 0,893 0,087 74 0,49 0,97 
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Таблица 8 – Расчет потерь напряжения магистральной схемы 

 

КТП n 
P Q S F r x L dUраб dUпав 

кВт квар кВА мм2 Ом/км Ом/км м % % 

0-1 2 5600,05 2481,90 6125,39 185 0,168 0,077 301 1,70 3,41 

1-2 2 4296,70 1923,25 4707,50 120 0,259 0,079 11 0,07 0,14 

2-3 2 2824,98 1254,46 3090,98 70 0,446 0,081 152 1,03 2,07 

0-4 2 7142,91 2138,67 7456,21 300 0,105 0,061 72 0,32 0,63 

4-5 2 5601,33 1976,43 5939,80 240 0,132 0,077 101 0,45 0,90 

5-6 2 4059,75 1756,35 4423,38 95 0,341 0,081 153 1,17 2,34 

6-7 2 2706,50 1170,90 2948,92 70 0,446 0,081 201 1,31 2,62 

7-8 2 1353,25 585,45 1474,46 35 0,893 0,087 22 0,14 0,28 

3-9 2 1353,25 585,45 1474,46 35 0,893 0,087 22 0,14 0,28 
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Таблица 9 – Экономический расчет радиальной схемы 

 

КТП n 
P F L dUраб dUпав Ск Кк Кпр Кразр Кз К 

кВт мм2 м % % руб/м тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб 

1 2 1417,82 35 302 1,91 3,83 340 205,36 105,7 60,4 33,22 404,68 

2 2 1616,46 50 151 0,87 1,75 400 120,8 52,85 30,2 16,61 220,46 

3 2 1616,46 50 172 1,00 1,99 400 137,6 60,2 34,4 18,92 251,12 

4 2 1516,34 35 251 1,70 3,40 340 170,68 87,85 50,2 27,61 336,34 

5 2 1516,34 35 152 1,03 2,06 340 103,36 53,2 30,4 16,72 203,68 

6 2 1474,44 35 152 1,00 2,00 340 103,36 53,2 30,4 16,72 203,68 

7 2 1474,44 35 74 0,49 0,97 340 50,32 25,9 14,8 8,14 99,16 

8 2 1474,44 35 74 0,49 0,97 340 50,32 25,9 14,8 8,14 99,16 

9 2 1474,44 35 74 0,49 0,97 340 50,32 25,9 14,8 8,14 99,16 

        992,12 490,7 280,4 154,22 1917,44 
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Таблица 10 – Экономический расчет магистральной схемы 

 

КТП n 
P F L dUраб dUпав Ск Кк Кпр Кразр Кз К 

кВт мм2 м % % руб/м тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб 

0-1 2 5600,05 185 301 1,70 3,41 940 565,88 105,35 60,2 33,11 764,54 

1-2 2 4296,70 120 11 0,07 0,14 680 14,96 3,85 2,2 1,21 22,22 

2-3 2 2824,98 70 152 1,03 2,07 480 145,92 53,2 30,4 16,72 246,24 

0-4 2 7142,91 300 72 0,32 0,63 1400 201,6 25,2 14,4 7,92 249,12 

4-5 2 5601,33 240 101 0,45 0,90 1160 234,32 35,35 20,2 11,11 300,98 

5-6 2 4059,75 95 153 1,17 2,34 580 177,48 53,55 30,6 16,83 278,46 

6-7 2 2706,50 70 201 1,31 2,62 480 192,96 70,35 40,2 22,11 325,62 

7-8 2 1353,25 35 22 0,14 0,28 340 14,96 7,7 4,4 2,42 29,48 

3-9 2 1353,25 35 22 0,14 0,28 340 14,96 7,7 4,4 2,42 29,48 

        1563,04 362,25 207 113,85 2246,14 
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Полученные варианты проходят по требованию допустимых потерь 

напряжения [3]. 

Стоимость одного погонного метра кабеля каждого сечения было взято 

из каталога [10]. Капиталовложения для прокладки кабельных сетей включают 

в себя стоимость кабеля и стоимость работ по прокладки данного кабеля. 

Капиталовложения необходимые для прокладки кабельных сетей: 

 

 𝐾 = 𝐾к + 𝐾пр + 𝐾разр + 𝐾з = (𝐶к + 𝐶пр + 𝐶разр + 𝐶з) ∙ 𝐿 (19) 

где Cк – стоимость закупки погонного метра кабеля, руб/м; 

Cпр – стоимость прокладки погонного метра кабеля, руб/м; 

Cразр – стоимость разработки грунта для траншеи, руб/м; 

Cз – стоимость засыпки, руб/м [19]. 

 

Выводы по разделу 

При расчете кабельных сетей было получено, что для радиальной схемы 

питания стоимость составила 1917,44 тыс. рублей, а для магистральной схемы 

2246,1 тыс. рублей. В связи с этим, принимаем радиальную схему. 

 

 

 



33 

6 Расчет токов короткого замыкания 

 

Рассчитаем ТКЗ по формулам приближенного приведения в 

относительных единицах (о.е.). 

«Мощность трехфазного короткого замыкания сети с Sс=500 МВА. 

Uб=10,5 кВ, Sб=1000 МВА» [5]. 

 

110 кВ

ВЛ
l=5км

10 кВ

110 кВ

ВЛ
l=5км

2хТДН- 25000/ 110

 

 

Рисунок 3 – Схема ГПП 

 

Изобразим схему замещения ГПП (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Схема замещения ГПП 

 

Базисный ток для ступеней напряжения 10 кВ и 110 кВ: 

 

 𝐼б =
𝑆б

√3𝑈б
 (20) 

𝐼б =
1000

√3∙10,5
= 55 кА 

𝐼б =
1000

√3∙115
= 5,02 кА 

 

Мощность трансформаторов ГПП с учетом перегрузки: 

 

 𝑆тргпп =
𝑆

0,7∙𝑛
 (21) 

𝑆тргпп =
34381,6

0,7∙2
= 24558 МВА 

 

В результате расчета выбираем 2хТДН-25000/110, kз = 0,69. 

Трансформаторы ГПП подключим через ВЛ проводом АС150/24. с rуд= 

0,204 Ом/км [10]. Длина ВЛ составляет 5 км. 
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Сопротивление ВЛ: 

 

 𝑟ЛВН = 𝑟уд·𝑙ЛВН (22) 

𝑟ЛВН = 0,204·5 = 1,224 Ом 

 

Сопротивление ВЛ в о.е.: 

 

 𝑥бЛВН = 𝑟ЛВН
𝑆б

𝑈ВН
2  (23) 

𝑥бЛВН = 1,224 ∙
1000

1152
= 0,0926 о.е. 

 

Сопротивление системы в о.е.: 

 

 𝑥бсист =
𝑆б

𝑆сист
 (24) 

𝑥бсист =
1000

1500
= 0,667 о.е. 

 

Сопротивление трансформатора: 

 

 𝑥т =
𝑈𝑘𝑆б

100∙𝑆ТР
 (25) 

xт =
10,5∙1000

100∙25
= 4,2 о.е. 

 

Эквивалентное сопротивление схемы: 

 

 𝑥бэ =
𝑥бсист+𝑥бЛВН+xт

2
 (26) 

𝑥бэ =
0,667+0,0926+4,2

2
= 2,48 о.е. 

 

Эквивалентные ЭДС Eвн = EG = 1,0 о.е., сопротивление внешней цепи xвн 

= 2,25 о.е. (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Эквивалентная схема замещения 

 

Рассчитаем сопротивление от точки КЗ до шин КТП (рисунок 6). 

 

 

 

Рисунок 6 – Схема короткозамкнутой цепи 

 

«Сверхпереходный ток сети внешнего электроснабжения: 

 

 𝐼"ВН =
𝐸"ВН𝐼б

𝑥вн+𝑥доп
=

𝐸"ВН

𝑥Σ
∙ 𝐼б (27) 

где xдоп – сопротивление участка короткозамкнутой цепи» [5]. 

 

Получаем I”ВН = 22,18 кА. Характеристики электродвигателей занесем в 

таблицу 11. 

 

Таблица 11 – Параметры синхронных и асинхронных двигателей 

 

Двигатель xd” cos n P, МВт S, МВА x E 

СД1 и СД2 0,121 0,92 2 0,6 1,30 92,77 1,1 

СД3 и СД4 0,115 0,91 2 1 2,20 52,33 1,1 
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Продолжение таблицы 11 

 

Двигатель xd” cos n P, МВт S, МВА x E 

СД5…СД10 0,112 0,88 6 2,2 15,00 7,47 1,1 

АД1…АД5 0,2 0,87 5 0,4 2,30 87,00 0,9 

 

Эквивалентное сопротивление двигателя: 

 

 𝑥СД0 =
1

1

СД1,2
+

1

СД3,4
+

1

СД5−10
+

1

АД1−5

 (28) 

𝑥СД0 =
1

1

85,72
+

1

51,35
+
1

6
+

1

35,97

= 5,7 о.е. 

 

Значение ЭДС эквивалентного сопротивления двигателя EД0 = 1,1 о.е. 

Сверхпереходный ток с подпиткой: 

 

 𝐼"ДВ =
𝐸"Д0𝐼б

𝑥СД0
 (29) 

𝐼"ДВ =
1,1∙55

5,7
= 10,61 кА 

 

В результате преобразований получаем схему замещения, 

представленную на рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Преобразованная схема замещения 

 

Сверхпереходное значение трехфазного ТКЗ: 

 

 𝐼"К1 = 𝐼"ВН + 𝐼"ДВ (30) 
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𝐼"К1 = 𝐼"ВН + 𝐼"ДВ = 22,18 + 10,6 = 32,78 кА 

 

«Ударный ток в точке К1: 

 

 𝑖уд = 𝑘удт√2𝐼"ВН + 𝑘уд.дв√2𝐼"ДВ (31) 

𝑖уд = 1,0 ∙ √2 ∙ 22,18 + 1,6 ∙ √2 ∙ 10,6 = 55,37 кА 

где kуд и kуд.дв – ударные коэффициенты, определяемые по расчетным 

кривым» [5]. 

 

Расчет точки К2. Сопротивления кабельной линии длинной 0,3 км: 

xКЛ1 = 0,198 о.е., rКЛ1 = 9,73 о.е. 

ТКЗ в точке К2 равен: 

 

 𝐼п0 =
𝐸б

√𝑥КЛ1
2 +𝑟КЛ1

2
∙ 𝐼б (32) 

𝐼п0 =
1

√0,1982+9,732
∙ 55 = 5,651 кА 

 

Ударный ток: 

 

 𝑖уд = √2𝐼п0𝐾уд (33) 

 

Получаем ударный ток iуд=11,189 кА. На стороне ниже 1000 В для 

расчета ТКЗ учитываются индуктивные и активные сопротивления элементов 

цепи. На стороне ниже 1000 В выберем точки К-3, К-4.  

«Сопротивления катушек и контактов автоматических выключателей 

примем равными rкв=0,25 мОм, xкв=0,1 мОм. По данному ГОСТ п2.7 активным 

и индуктивным сопротивлением трансформаторов тока можно пренебречь. 

Активное сопротивление контактов rк=0,1 мОм. Сопротивление 

автоматического выключателя rав=0,25 мОм, xав=0,1 мОм» [2]. 
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Сопротивление системы: 

 

 𝑥сист =
𝑈нн
2

𝑆сист
 (34) 

 

Сопротивления трансформатора: 

 

 𝑟Тр =
𝑃кном∙𝑈ннном

2

𝑆тном
2 ∙ 106 (35) 

 𝑥Тр = √𝑢к
2 − (

100∙𝑃кном

𝑆тном
)2 ∙

𝑈ннном
2

𝑆тном
∙ 104 (36) 

 

«Сопротивление цепи до точки К-3: 

 

 𝑟сумм = 𝑟КЛ2 + 𝑟Тр + 𝑟к + 𝑟ав + 𝑟тт (37) 

 𝑥сумм = 𝑥КЛ2 + 𝑥Тр + 𝑥ав + 𝑥тт + 𝑥сист (38) 

где xКЛ2 и rКЛ2 – сопротивления кабельной линии длинной 150 м» [2]. 

 

Получаем: 𝑟сумм = 30,51 мОм, 𝑥сумм = 37,46 мОм 

«Начальное действующее значение периодической составляющей 

трехфазного ТКЗ без учета подпитки от электродвигателей» [2]: 

 

 𝐼п0 =
𝑈ном

√3∙(𝑟сумм
2 +𝑥сумм

2 )
 (39) 

 

«Угол сдвига по фазе напряжения (ЭДС источника) и периодической 

составляющей ТКЗ» [2]: 

 

 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝑥1сумм

𝑟1сумм
) (40) 

 

Время от начала КЗ до появления ударного тока: 
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 𝑡уд = 0,01 ∙
𝜋

2
+𝜑

𝜋
 (41) 

 

«Постоянная времени затухания апериодической составляющей ТКЗ» 

[2]: 

 

 𝑇а =
𝑥1сумм

𝑟1сумм∙𝜔с
 (42) 

 

Ударный коэффициент: 

 

 𝐾уд = (1 + 𝑠𝑖𝑛𝜑 ∙ 𝑒
−𝑡уд.т

𝑇а ) (43) 

 

Ударный ток определяется по формуле 33 (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Расчетные значения трехфазного КЗ 

 

Точка 
Uсрном r x φ Tа Iп0 Куд iуд 

кВ мОм мОм – 10-3 с кА – кА 

К1 10,5 – – – – 
22,18 

10,6 

1,0 

1,6 
55,368 

К2 10,5 – – – – 5,65 1,4 11,189 

К3 0,4 37,46 30,51 0,684 2,6 4,78 1,001 6,764 

К4 0,4 120,31 42,21 0,337 1,1 1,81 1,0 2,562 

 

Выводы по разделу 

Чем дальше точка КЗ, тем больше ударный ток и начальное 

действующее значение периодической составляющей. Наибольший ударный 

ток и значение начальной действующей периодической составляющей в точке 

К1. 
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7 Выбор основного электрооборудования и его проверка 

 

Чтобы проверить оборудование 2КТП 1000/10/0,4 [11] проделаем расчет 

термической и электродинамической стойкостей. 

Ток термической стойкости точки К3: 

 

 𝐵К = 𝐼п.0
2(𝑇а + 𝑡п.в) (44) 

𝐵К = 4,782 ∙ (5 + 30) ∙ 10−3 = 0,8 кА2⋅с 

 

«Рассчитаем время действия релейной защиты: 

 

 γ = 𝑡рз + 𝑡сво (45) 

γ = 0,01 + 0,04 = 0,05 с 

где tрз – время срабатывания релейной защиты, с; 

tсво – время срабатывания выключателя на отключение, с» [17]. 

 

«Максимальное значение апериодической составляющей ТКЗ» [17]: 

 

 𝑖a.γ = √2 ∙ Iп.0 ∙ e
−γ

Tа  (46) 

𝑖a.γ = √2 ∙ 4,78 ∙ 2,72
−0,05

6,69 = 6,69 кА 

 

«Номинальное значение апериодической составляющей» [17]: 

 

 𝑖a.н = √2 ∙ Iδ ∙ (1 + e−22,5∙γ) (47) 

𝑖a.н = √2 ∙ 7 ∙ (1 + 2,72−22,5∙0,05) = 18,733 кА 

где Iδ –ток отключения выключателя, кА. 
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Таблица 13 – Проверка параметров оборудования до 1000 В 

 

Расчетный Сравниваемый  Автоматический  Трансформатор  
Разъединитель 

параметр параметр выключатель тока 

Imax=690 А Iраб 1000 А 1000 А 1000 А 

Iп.0=4,78 кА Iδ 10 кА – – 

iαγ=6,69 кА ia..н 18,733 кА – – 

iуд.К=6,76 кА iпр.с 20 кА 20 кА 20 кА 

BК=0,8 кА2·с BК.ном 10 кА2·с 10 кА2·с 10 кА2·с 

 

Оборудование 2КТП-1000/10/0,4-УХЛ1 прошло проверку. 

Проведем выбор оборудования для напряжения 10 кВ и занесем расчеты 

в таблицу 14. 

 

Таблица 14 – Проверка параметров оборудования 10 кВ 

 

Расчетный Сравниваемый  Автоматический  Трансформатор  
Разъединитель 

параметр параметр выключатель тока 

Imax=1010 А Iраб 1250 А 1200 А 1250 А 

Iп.0=38 кА Iδ 40 кА – – 

iαγ=52,8 кА ia..н 73,84 кА – – 

iуд.К=64,52 кА iпр.с 102 кА 250 кА 102 кА 

BК=49,35 кА2·с BК.ном 120 кА2·с 100 кА2·с 120 кА2·с 

 

В результате выбираем: 

 Вакуумный выключатель: ВБЭ-10-40/1250 [1]; 

 Разъединитель: РВЗ-10 1250 III [15]; 

 Трансформаторы тока ТЛО-10/1200 М1 [20]. 

 

Выводы по разделу 

В ходе расчетов было выбрано и проверено оборудование КТП и ГПП 

(автоматические выключатели, трансформаторы тока, разъединители). 
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8 Расчет заземления и молниезащиты 

 

Проведем расчет молниезащиты для ГПП. 

«Активная высота молниеотвода: 

 

 ℎ𝐴 = ℎ − ℎ𝑥 (48) 

ℎ𝐴 = 30 − 7 = 23 

где h – высота молниеотвода, м; 

hx – высота установки молниеотвода от уровня земли, м» [14]. 

 

Зона защиты молниеотвода: 

 

 𝑟𝑥 = ℎ𝐴 ∙
1,60

1+ℎ𝑥/ℎ𝐴
∙ 𝑃 (49) 

𝑟𝑥 = 23 ∙
1,60

1+7/30
∙ 1 = 29,8 м 

 

«Наибольшая сторона зоны защиты: 

 

 ℎ0 = ℎ −
𝑎

7
 (50) 

ℎ0 = 30 −
53

7
= 22,5 м 

где a – расстояние между молниеотводами, м» [14]. 

 

Ширина зоны защиты: 

 

 𝑏𝑥 = 3 ∙ (ℎ0 − 1,25ℎ𝑥) (51) 

𝑏𝑥 = 3 ∙ (22,5 − 1,25 ∙ 7) = 41 м 

 

На основании проведенных расчетов представим зону защиты на 

рисунке 8. 

 



44 

 

 

Рисунок 8 – Схема зоны молниезащиты 

 

«В КТП установить контур защитного заземления из металлической 

полосы 25×4 на высоте 0,4…0,6м от уровня пола» [14]. 

Рассчитаем заземление по общеизвестным формулам. 

Сопротивление вертикально расположенного заземлителя: 

 

 𝑅в.з =
𝜌э.г

2𝜋𝐿в.з
(ln

2𝐿в.з

𝑑в.з
+ 0,5 ∙ ln

4∙𝑇в.з+𝐿в.з

4∙𝑇в.з−𝐿в.з
) (52) 

𝑅вз =
100

2∙3,14∙5,0
(ln

2∙5,0

0,1
+ 0,5 ∙ ln

4,0∙3,0+5,0

4,0∙3,0−5,0
) = 16,07 Ом 

где ρэ.г – величина удельного сопротивления земли, Ом · м; 

Lв.з –длина вертикально расположенного заземлителя, м; 

dв.з –диаметр вертикально расположенного заземлителя, м; 

Tв.з –заглубление, м. 
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Сопротивление горизонтального заземлителя: 

 

 𝑅гз =
𝜌э

2∙𝜋∙𝐿гз
∙ ln

2𝐿гз
2

𝑏гз∙ℎгз
 (53) 

𝑅гз =
100

2𝜋∙5,0
∙ ln

2∙5,02

0,04∙0,5
= 24,9 Ом 

где bг.з –ширина горизонтально расположенного заземлителя, м; 

hг.з –заглубление горизонтальных заземлителей, м; 

Lг.з –длина горизонтально расположенного заземлителя, м. 

 

Полное сопротивление ЗУ: 

 

 𝑅з.у = ∑
1

𝑘иi𝑛i
Ri

𝑛
𝑖=1  (54) 

𝑅з.у =
1

10∙0,69

21,19
+
1∙0,69

24,9

= 2,83 Ом 

где ni – число комплектов; 

kиi – коэффициент использования. 

 

Сопротивление заземляющего устройства – допустимое. 

«Тип системы заземления на вводе в здание – TN-C-S, а в 

распределительных и групповых сетях – TN-S» [8],[12]. 

«Данные системы заземления построены с применением 

глухозаземленной нейтрали. Характеризуются подключением нулевого 

проводника (N) к контуру заземления. При этом первый тип, на вводе в здания, 

характеризуется объединением защитного проводника PE и нулевого N в один 

комбинированный нуль (PEN) с подстанции, подключенного к 

глухозаземленной нейтрали. На входе в здание PEN проводник разделяется на 

N и PE проводники. Система заземления в распределительных и групповых 

сетях является более безопасной, имеет разделенные защитные проводники PE 

и нулевые N» [15]. 
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«Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для 

случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и 

сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, 

представляющим опасность поражения электрическим током как в 

нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении 

изоляции» [14]. 

Расчет заземления ГПП завода металлоконструкций осуществляется 

аналогично. 

Выводы по разделу 

Сопротивление заземляющего устройства составило 2,83 Ом. 

Сопротивление заземляющего устройства соответствует допустимому, 

составляет менее 4 Ом. Для молниезащиты ГПП необходимо использовать 

минимум 2 молниеотвода. 
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Заключение 

 

В работе была спроектирована система электроснабжения завода по 

производству металлоконструкций. 

Исходными данными являлись нагрузки электроприемников цехов и 

корпусов завода металлоконструкций. На основании исходных данных были 

рассчитаны суммарные нагрузки, которое позволили определить какие 

необходимы трансформаторы для электроснабжения предприятия 

металлургической промышленности. Для снижения реактивной 

составляющей предусмотрены конденсаторные батареи. 

На основании расчета были выбраны 9 двухтрансформаторных КТП 

1000/6/0,4. В данном готовом решении уже предусмотрено всё необходимое 

оборудование. Данные КТП установлены в соответствии с расчетом ЦЭН. 

Оборудование ГПП и расположение рассчитано по аналогии. 

Для питания подстанций были рассмотрены две схемы 

электроснабжения (радиальная и магистральная). Данные схемы имеют 

допустимые потери электроэнергии, но наиболее экономически выгодной 

схемой является радиальная. 

Далее для проверки оборудования был проведен расчет ТКЗ. Расчет ТКЗ 

был проведен для четырех точек (первая точка на стороне 10 кВ, другие три 

точки взяты на стороне ниже 1 кВ). Точки КЗ взяты на ступенях цепи до 

наиболее мощного электроприемника. Чем дальше точка КЗ, тем ниже 

ударные токи и их начальная периодическая составляющая. 

На основании расчета ТКЗ было проверено оборудование, 

предусмотренное в КТП и ГПП. Оборудование прошло проверку на 

термическую и электродинамическую стойкость. 

Заключительным пунктом проводился расчет заземления и 

молниезащиты оборудования завода по производству металлоконструкций. 

Расчет молниезащиты проведен на примере ГПП, изображена схема 

молниезащиты. 
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